
254,20 m2 507,60 m2

Brandwand

Bauart Brandwand

Wand F90

Wand F30

Wand ohne Anforderung

Wand F30, Neuerstellung

Brandwand / Bauart Brand-

wand, Neuerstellung
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23 Stg

184/263

18 Stg

183/263

2.RW TNE 3.1 2.RW

TNE 3.1 TNE 3.2

immer offen zu haltende

Fluchtrichtung

Bereich mit Fluchtweg in

und durch einen Büroraum

verrauchter Treppenraum

Nottreppe

3. OBERGESCHOSS

ohne Massstab

Windfang

312 (3)
Büro

314 (3)
Büro

310 (2)
Büro

320 (2)
Büro

321 (1)
Büro

302 (1)
Büro

304 (1)
Büro

315 (2)
Büro

316 (1)
Büro

318 (2)
Büro

319 (1)
Büro

303 (2)
Büro

305 (1)
Büro

313 (2)
Büro

317 (2)
Büro

WC D WC H

301 (2)
Büro

Putzraum
+ Elt. UV

307 (2)
Büro

309 (1)
Büro

311 (2)
Büro

Notwendiger
Treppenraum 2

N

Tür unversperrbar

in Fluchtrichtung

Tür unversperrbar

in Fluchtrichtung

NA

Tür unversperrbar

in Fluchtrichtung

T30 unversperrbar

in Fluchtrichtung


